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Tisztelt Ugyfe!unk!

Alz) 2750 jjgykéfﬁs, Hésok tere 2.hrsz:167 (felhasznalasi_hely azonosité szam: 400401866 helyszinen létesitendd
haztartasi méretd kiserémi kdzcéld halézatra csatlakoztatdsshoz a kovetkezé tajékoztatast adjuk.

A jelenleg hatalyos, a villamos energidrél sz6i6 2007. évi LXXXVL. térvény (Villamos Energia Térvény, VET) és ennek
Végrehajtasi rendeletei alapjén atvételi kotelezettség vonatkozik a kézeéld haldzatba taplalt villamos energidra.

A 273/2007. (X. 19.) K9rm’. rer]delet (Vhr.) 4. § alapja’p:_A haztartasi méreti kiseréma lzemeltetéje &ltal termelt villamos
energiat az uzemeltetd kérésére az adott csatlakozasi ponton értékesité villamosenergia-kereskeds vagy egyetemes

szolgaltaté koteles atvenni.

A kézcélu eloszto héléz'at c§at!al§ozé:si pontjép HMKE betéplalasra rendelkezésre allé teljesitmény felsé hatara a fel-
hasznaléként rendelkezésre 4llé latsz6lagos teliesitmény kVA-ben kifejezett értéke, de maximum 50 kVA.

Az igénybejelentés'szerint; 4},08 kW-os n_apelemhez c§atlakozé 4 kVA inverter teljesitményii napelemes kiserém(i, mint
haztartasi méretd kiserémd altal termelt villamos energia els6dlegesen a sajat villamos energia fogyasztast csokkenti, és
csak a tobblet villamos energia keril a kozcélt hdlézatba betapldiasra.

A telepitendd napelemes renFszer az igénybejelen.tc")'szerint 1 darab egyfazist Fronius PRIMO 4.0-1 tipust 4 kVA telje-
sitmény( inverteren keresztiil csatlakozik a 3 fazisu halozat egyik fazisahoz. Az EDF DEMASZ Halézati Eloszté Kit,
rendszeneljesitménynek a kézcélu halézatra hatassal 16vé inverter beépitett teljesitményét tekinti.

Felhivjuk Tisztelt Ugyfelii_nk figyelmé!, pogy inverter csak érvényes tandsitvannyal kapcsolhaté fel a kozcélu
halézatra. Az altalunk ismert, tanudsitvannyal rendelkezs inverterek listdja az alabbi helyen elérhets:
www.edfdemaszhalozat.hu honlapon a Kiserémivek/Haztartasi méretd kiserémiivek mendpontban. A csatlakozasi
terv elkészitése elott kérjiik, sziveskedjenek ellendrizni, hogy a kérdéses inverter felszerelheté-e a kézcélu hals-

zatra.

A fogyasztasi hely ﬂzemszerﬁer_? a j76-991 jelzc")_szémﬂ Peék tér nevii 22/0,4 kV-os transzformator-dllomas 9 sz. 4ram-
koérérél van ellatva O’.4 kV fesziiltségszinten. A jelenlegi csatlakozasi pontjan nyilvantartasunk szerint mindennapszaki
vételezésre 1x25 A all rendelkezésre, amely megfelel az egyfazisi 4 kVA rendszerteljesitmény(i haztartasi méretii kis-

erémti csatlakoztatasahoz.

Ajanlatunk legfeljebb"4 k\(A beégit,ett villqmqs tgljes':’itn"nényl’j inverterrel rendelkezé haztartisi méretli kiserdmdi létesitése
esetén érvényes, ett_o,I elterc} beepitett teljesitményu, tipusd vagy miikédési elvii kiserémii Uzemeltetésének feltételeit Gj
" igénybejelentés alapjan hatarozza meg az EDF DEMASZ Halézati Elosztd Kit.

A fogyaszt6i tulajdonban i€v6, kbzcéll halézatra energiat betaplalé haztartasi méretd kiserém(ivekkel szemben tarsasa-
gunk az alabbi kovetelményeket tAmasztja:

A kézcéld ha’llézattal pérhu.zamps':,an' Uzemeld kiserémi kézcélu haldzatra gyakorolt — a fogyaszték szamara
szolgéltatott villamos energia m_[nos'egét’ b'efolyasolé - hatasa ne haladja meg a kapcsolodé szabalyzatokban
elsirt mértéket. Amennyiben a kézcéll halézattal 6sszekapcsoltan (izemeld kiserém a kézcélu halézat villamos

www.edfdemaszhalozat.hu e
Nyilvantarté cégbirésag neve: Csongrad Megyei Birdsag

Cégjegyzékszam: 06-09-010805 441/754/2015




jelemz4it oly mértékben befolyasolja, hogy a kdzcéld halézaton a fogyasztdk szamara biztositott villamos ener-
gia jellemz6i nem elfogadhat6 értékeket vesznek fel, a kiserdmii nem kapcsolhaté éssze a kdzeéld halézattal,

e Azinverternek rendelkeznie kell a nemzetkdzi szabvanyokban leirt kévetelmények teljesitését igazol6 érvényes
tanisitvannyal. A minésitésre vonatkozé elvarasokat az Elosztéi Szabalyzat 6/B. szamu melléklete tartalmazza.

»  Héldzatvezérelt inverter szikséges, mely csak a halézattal parhuzamosan képes miikadni, igy héalézati hiba
essién automatikusan levalik a halézatrdl.

e A kézcélu halézaton szigetlizem nem tarthaté fenn. A kdzcéla kisfesziltségli halézat feléli taplalas megsziing-
sekor az inverteres egységnek automatikusan le kell vélnia a halézatrél. Eletveszélyes lehet egy fesziiltség-
mentesitett kdzcéll halézaton végzett munka soran a haztartasi méret(i kiserémdves visszataplalas.

e A felepitett védelmeknek automatikusan le kell valasztani a kiserémdvet a hal6zatrél, ha a haztartasi méreti
kiserémiiben, vagy a kdzcéll halézaton lizemzavar iép fel. A kdzcéld halozati fesziiltség kimaradésa esetén
200 ms-on bellil automatikus és galvanikus levalasztdsnak meg kell térténnie. A halézati feszliltség tartds visz-
szatérését kdvetben minimum 1 perc elteltével keriilhet sor a visszakapcsolasra. Tarsasagunk altal elfogadott
értsk a minimum 1 perc de javasoljuk az 5 perces kivarasi id6 tartasat.

o  Maérbhelyi munkavégzés elétt végzett fesziitségmentesités sordn az dsszes lehetséges betaplalasi iranybdl le-
valasztassal kell a munkateriiletet lekapcsolni. A levalasztas az izemi vezetékek (fazis és nulla) kikapcsolasat
jelenti. A haztartasi méretl kiserémli létesitése soran invertertél fiiggetlen kétpdlusu levalasztas kiépitését kér-
juk.

e Amennyiben a haztartasi méret(i kiserém(i az EDF DEMASZ Halézati Eloszto Kift. hangfrekvencids kdzponti ve-
zér6 rendszerének, illetve a kdzcéli halézat iizemvitelét meg nem engedhetd médon befolyasolja, az erémii
UzemeltetSjének intézkedéseket kell tenni a zavaras megsziintetésére. Erre akkor is kételes, ha a zavartatist
az lizembe helyezést kovetden allapitjak meg.

e A fogyasztést helyen jelenleg meglévd fogyasztasmérét le kell cseréini a vételazett és a betaplalt villamos ener-
gia kiln-kiilén regiszterekbe torténdrégzitésére—alkalmas—mérékészilékre. A—273/2007—(X—19))—
Korm. rendelet értelmében a fogyasztasméré berendezés cseréjének kdltsége 3x16 A inverter teljesitmény alatt
az EDF DEMASZ Halézati Eloszt6 Kft.-t, 3x16 A inverter teljesitmény felett a felhasznalét terheli, melynek érté-
ke: 49.500,-Ft + 27% AFA = .-

* A Kiserémi kézcélt halézathoz torténd csatlakozdsanak kialakitasara CsatlaKozasi dokumentéciot kell készite-
ni. A Csatlakozasi dokumentaciét az EDF DEMASZ Hélézati Eloszt6 Kft. szamara jévahagyésra be kell mutatni.
A Csatlakozasi dokumentaciét villamos tervezéi jogosultsdggal rendelkezé személyek, vagy az EDF DEMASZ
Héldézati Eloszté Kift. honlapjan (www.edfdemaszhalozat.hu) kdzzétett csatlakozé-berendezés létesitési partne-
rek, tarsasagunkkal Keret Megallapodassal rendelkezé partner cégek, Regisztralt Kivitelezék készithetik el.

A készitendd, a kiserdmdi létesitést érinté beavatkozdsokat meghat4rozé magyar nyelvii Csatlakozasi dokumentdacidban
szerepeltetni kell:

1. Elélap az Elosztdi Szabélyzat 6/B. melléklete szerinti formatumban

1. Azonosito adatok (megnevezés, beruhazo, lizemeltetd)

M. Halézati Csatlakozasi Szerzédés megkétéséhez szilkséges adatok: Rendszerhasznald neve/cégnév;
Rendszerhaszndlé cime/székhelye; Anyja neve; sziiletési helye, ideje; Cégjegyzékszam:; Addszam, tele-
fonszam, Fizetés mddja; Szamlaszam, szamlavezet6 pénzintézet neve; szamlézasi ¢im.

Iv. Megbizés a Csatlakozasi terv készitbje szamara a beruhazé részérél

V. TermelGi nyilatkozat (sajat fogyasztas csokkentésére, zavartatasi nyilatkozat és kontrollmérésekhez hoz-
zajarulas, lekapcsolas és visszaszinkronozasi id6, kézcélu halézat események inverterre gyakorolt hata-
sai)

VI. Nyilatkozat, hogy kivan-e villamos energiét a kdzcélu halézatba betapléini, vagy kizarélag sajat villamos
energia fogyasztasat kivanja kielégiteni.

VII. A relévédelmi-automatika rendszer és az alkalmazott késziilékek leirdsa (a vonatkozé elvarasokat az
Eloszt6i Szabdlyzat 6/B. szamu melléklete tartalmazza).

Vill. Miiszaki leiras rész, amely az adott telepités soran térténd beavatkozasokat részletesen tartalmazza (vil-
lamos berendezések elhelyezése, csatlakozas médja, vezeték bekstések, sorkapcsok, levalasztasi lehe-
téségek, stb.)

IX. A meglévd kdzcéll halézat és a haztartasi méretii kiserdmi kdzotti erGatviteli berendezésekre vonatkoz6

tervet

* A jelenlegi csatlakozasi ponton rendelkezésre all6 teljesitmény, kismegszakitok aramerdssége fazi-
sonként

* A telies villamos berendezés egyvonalas kapcsoldsi vazlata [termel6i oldal, haztartasi méretd kis-
erémi rendszer felépitése, csatlakozasi pontja (csak fogyasztéi tulajdonu halézatra csatlakozhat, a
mérékeszilék kapcsaira nem) tulajdoni hatarok megjelélése, vezeték tipusok, hosszak és kereszt-
metszetek, a villamosenergia termel6 berendezések nulldzésa és féldelése]
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e Az egyvonalas kapcsolasi vazlatnak beazonosithaté médon tartalmaznia kell a fogyasztét ellaté
kozcélu transzformatort, a kdzcéli halézatot, a halézaton 1évé szakaszbiztositds helyeket, a fo-
gyasztéi bekdtést, a mérdhelyet, a fogyasztéi foelosztét és a kiserdmi csatlakoztatast.

e Helyszinrajz (beazonosithaté médon) és elrendezési rajz a tulajdoni hatarok (aramszolgaltaté — kis-
erdmii — teriilet tulajdonos) feltlintetésével

X. Beépitendd berendezések, készllékek tipus vizsgélati jegyz6kényvei (a mindsitésre vonatkozé elvara-
sokat az Eloszt6i Szabalyzat 6/B. szamu melléklete tartalmazza),

e Adatok az alkalmazott berendezések, eszkézok névleges és zarlati szilardsagardl,

e  Rovidzarlati teljesitmény, nem Gzemi frekvencidja dramok, cos ¢ bedllithatésaga, cos ¢ teljesitmény-
flggése,

e Az inverter tipusanak, izemmédjanak leirasa, technikai adatai (névleges teliesitménye kVA-ben,
kapocsfesziiltség, reaktancia, idéallandék) erdmd egységenkent,

Xl A kiserdmii létesitése soran igénybe vett teriilet tulajdonosanak hozzéjarulé nyilatkozatat a kiserdmd lé-
tesitéséhez,

e Az érintett ingatlan tulajdoni lap masolata

o A kiserémii létesitése sordn igénybe vett teriilet tulajdoni lapjan szereplé tulajdonosénak (tarsashaz
esetén a lakdk) hozzajarulé nyilatkozatat ahhoz, hogy a beruhazo a kiserém Iétesitése érdekében
az ingatlan tulajdonosanak nevében eljarjon,

XIl. Kiserdmii tipusengedélye (magyar nyelvli Megfeleldségi tandsitvany),

X, Csatlakozas kialakitasanak tervezett idéprogramja, egyéb adat vagy kérilmény kdzlését, amely a csatla-
kozas kialakitdsahoz sziikséges.

XIV. Fénykép a jelenlegi méréhelyr6l, mérékésziilékrdl, kismegszakitokrol, olvaddbiztositokrol és a termeld

egység tervezett csatlakozési helyérdl (fogyasztéi féeloszto).

Téjékoztaténk érvényessége: 2016. 12. 16.

o’

Az EDE DEMASZ Hal6zati Eloszté Kft—ezen idSpontig tartja fenn a jelen levelében-leirt feltételekkel a halézatra csatla-
kozés, és a Csatlakozasi dokumentacio benyuijtasanak lehetdségét. Amennyiben ezen hataridén beldl nem érkezik Csat-
lakozési dokumentécié a Tisztelt Igénylé részérdl, az EDF DEMASZ Hélézati Eloszté Kit. Ujabb igénybejelentés alapjan
jogosult Gj miszaki feltételeket meghatarozni.

A psgtlakozési dokumentacié egyes fejezeteit dsszefiiggd, egységes dokumentumként, 1 példanyban kérjik az EDF
DEMASZ Hal6zati Eloszté Kft. Fejlesztési csoportja szamadra jévahagyasra benyujtani.

A jovahagyott Csatlakozési dokumentécié utan kertilhet sor a Halézati Csatlakozasi Szerz6dés megkotésére, amely
biztositja a hdlézatba térténd betdplalas lehetéségeét is.

Javasoljuk, hogy kivitelezés megkezdését a jovahagyott csatlakozasi dokumentacié alapjan a Halézati Csatlakozasi
Szerzédés megkétését kovetden tegyék meg. Felhivjuk figyelmiket, hogy amennyiben nem a jévahagyott csatlakozasi
dokumentacié szerint keriil sor a megvaldsitasra, tarsasagunk a haztartasi méretii kiserémi bekapcsolasat megtagadja.

Alairt halézati csatlakozasi szerz6dés, hianytalanul kitdltott és alairt halézathasznalati igénybejelentd, kivitelezés készre
jelentése, és a szilkséges kivitelez6i nyilatkozatok rendelkezésre allasa utan kertl elinditasra tarsasagunknal a fogyasz-

tasmérd késziilék cseréje.

Az érvényes Hal6zati Csatlakozasi Szerzédés és a fogyasztasmérd késziilék cseréjének elvégzését igazoldé Kapcsolasi
és felilvizsgalati lap birtokaban lehet héaztartasi méret(i kiserémiivet tizembe helyezni. Az lizembe helyezést kdvetben
kell a haztartasi méretii kiserémii lizemeltetSjével, mint felhasznaléval jogviszonyban allé villamosenergia-kereskedével,
iletve egyetemes szolgaltatéval a kereskedelmi szerzédés megkotését/modositasat kérni.

Felhivjuk figyelmiiket, hogy a haztartasi méret(i kiser6mii csatlakozdsdnak megkezdése el6tt fel kell keresnilik a
csatlakozasi ponton értékesits villamosenergia-kereskedé vagy egyetemes szolgaltatét is.

Felhivjuk azonban figyelmét, hogy a mért fogyasztoi halézaton izemeld elektromos berendezések, kiserdmi Gzemelte-
tésébdl adéds fesziiltség és egyéb villamos jellemzok véltozdsara visszavezethetd esetleges meghibasodasaiért a tar-
sasagunk a tovabbiakban nem tud felelésséget vallaini.

Tarsasagunk fenntartja a jogot, hogy a csatlakozasi ponton barmikor zavarmérést végezzen és a fogyaszto feldl esetle-
gesen az EDF DEMASZ Hal6zati Eloszt6 Kit. kdzcélu villamos halézatara juttatott villamos zavarok megsziintetéseig
megtagadja hozzajaruldsat a haztartasi méretd kiserémi parhuzamos izemben torténd miikddtetésétdl.
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Amennyiben Tisztelt Ugyfelunknek tovabbi informacidra van szilksége jelen ajanlatunkkal kapcsolatban, az elsé oldal
tetején jelzett ligyfélkapcsolat szadmra hivatkozva hivja a her| tarifaval hivhat6 40/823-823 telefonszamot, ahol Ggyinté-
z6ink készséggel alinak rendelkezésére munkanapokon 8%-16% Kkdzott.

Kelt: Szeged, 2015. december 17.

\
—— 4
BraunCézsef " Fekete Gergé
csatlakozasi irodavezet6 senior ugyfélmenedzser

EDF DEMASZ Halézati Eloszté Kit.
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